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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Modernizacja rozdzielnicy giownej i zasilania dla budynku uzytkowego

NZOZ przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu.

TEMAT:

Modernizacja rozdzielnicy gtownej i zasilania dla budynku
uzytkowego NZOZ przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu.

OBIEKT:

BUDYNEK UZYTKOWY

ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu

INWESTOR:

Zarzad Komunalnych Zasobéw lokalowych Sp. z o.0.

Kod zamowienia wg CPV:

Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod: 71220000-6 Nazwa: Ustugi projektowania architektonicznego
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej i zasilania dla budynku uzytkowego

NZOZ przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu.

|. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia i zakres prac
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji rozdzielnicy gtownej i
zasilania budynku po uwzglednieniu aktualnych potrzeb energetycznych budynku ustugowego NZOZ
przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu.
W zakres zadania wchodzi:
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
okreslenie zapotrzebowania obiektu | dostosowanie instalacji do potrzeb,
montaz rozdzielnic: giéwnej, licznikowej oraz pigtrowych,
wymiana linii WLZ oraz uszkodzonych odcinkow obwodow,
wykonanie pomiaréw ochronnych.
Podstawa opracowania jest: projekt wykonawczy, warunki z ENEA oraz przedmiar roboczy.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonac petny zakres zaprojektowanych prac.
Po zakonczeniu robét wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg.
Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robét jest kompleksowa przebudowa
rozdzielni gtéwnej, licznikowej oraz pigtrowych wraz z wymiang WLZ na potrzeby wzrostu mocy
przytaczeniowej dla poszczegoinych najemcow.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu i zakres robét

budowlanych.
1.1.1 W ramach zaméwienia wymagane jest opracowanie projektu wykonawczegdo i
wykonawstwo robét w zakresie:

A. Rozpoznaniem wstepnym tras prowadzenia wewnetrznych llinii zasilajgcych,

B. Okreslenie zapotrzebowania obiektu i dostosowanie instalacji do potrzeb,

C. Sporzadzeniem Harmonogramu realizacji prac.

D. Przed przystgpieniem do prac przediozy¢ zamawiajacemu do akceptacji wszelkie deklaracje techniczne i
dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow i urzadzen,

E. Po uzyskaniu akceptacji harmonogramu prac przystapi¢ do prac remontowych tj.:

a) Wykonanie przebudowy ukladu zasilania budynku zwigzane z wymiang przewodu zasilajacego WLZ-
zgodnie z warunkami z ENEA i projektem wykonawczym

Montaz rozdzielnic: gtéwnej, pomiarowe;j i pigtrowych,

Wymiana przewodow WLZ do rozdzielnic pietrowych,

Utozenie dodatkowego uziemienia i okablowania,

Podtaczenie odbioréw do rozdzielnic pigtrowych,

Wykonanie pomiaréw odbiorczych,

Uruchomienie rozdzielnic,

Demontaz istniejgcych modutow rozdzielnicy i starej linii zasilajacej,

Oznakowanie i wyposazenie rozdzielnicy w instrukcje stanowiskowe.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Modernizacja rozdzielnicy gtownej i zasilania dla budynku uzytkowego

NZOZ przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu.

1.1. Szczegotowy zakres planowanych prac

Budynek zasilany jest przytagczem 3-fazowym. Instalacja ma ok. 50 lat i jest wyeksploatowana w
znacznym stopniu. Wymagane jest wykonanie modernizacji rozdzielnic: gtéwnej i pietrowych oraz
dostosowanie instalacji do aktualnego poboru mocy. Wymieni¢ gtéwne zasilanie zgodnie z
obliczeniami projektowymi.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabudowaé nowa rozdzielnice gtéwna z aparatura
modutowg przewidziang pod nowe obcigzenie zgodnie z projektem. Nalezy takze dokonaé rozdziatu
sieci TNC na TN_C-S. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Rozdzielnice gtéwng wyposazyé wytgcznik
gtowny p.poz. Pomieszczenie rozdzielnicy dostosowac do aktualnych wymogoéw — wykonaé
odpowiednie oznakowanie oraz przeprowadzi¢ niezbedne prace budowlane.

Wszystkie WLZ utozy€ w rurach ochronnych lub na korytach w sufitach podwieszanych. Rozdzielnice
pigtrowe zmodernizowac z uwzglednieniem dostosowania aparatury do aktualnego zapotrzebowania
na moc poszczegolnych odbiorcow.

Jako ochrone od porazen nalezy zastosowac:

- ochrone podstawows izolacje robocza,

- ochrone dodatkowg dostateczne szybkie wytaczenie zasilania,

Wykonane dodatkowe okablowanie nalezy czytelnie oznaczy¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i normami. Na catej dtugo$ci w odstepach 3 m na kablach WLZ zamontowa¢ tabliczki informacyjne z
nastepujgcymi informacjami:

- relacja kabla,

- typ i przekrdj kabla,

- data utozenia.

Szczegoty montaz przewoddw bedzie zawiera¢ dokumentacja projektowa uzgodniona z
zamawiajacym i zaktadem energetycznym.

Instalacje wykonaé zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54

UWAGI KONCOWE

- Konieczno$¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonaé w porozumieniu z
zaktadem energetycznym zgodnie z obowigzujacymi w Enea Operator procedurami.

- Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzgdzeniami i normami, a
zwlaszcza:

Przepisami Budowy Urzadzer\ Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym i
standardami

Enea Operator sp. z 0. 0.;
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Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

- Obwieszczenie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462 (z pdzniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1483

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw,
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 122

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1775

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

[0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034

[0 Rozporzadzenie M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
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71 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

[1 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

71 Rozporzgdzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie
WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2117

7 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

© Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126

[ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164

U Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

0 ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”

1 wszystkie pozostate przepisy szczegolne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnosé i prawidtowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.
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NORMY
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetgzeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia
PN-HD 60364-4-443:2016-03 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdéceniami napigeciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obciazalnosé pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-534: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Urzgdzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2011 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzgdzen
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