T

Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych sp. z 0.0.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Modernizacja instalacji elektrycznej — zaprojektowanie i wykonanie
wymiany zasilania energetycznego komunalnych budynkéw przy
ul. Janickiego 22A w Poznaniu.

ZatwierdZam: .....ccooeevvereeeeeeeeeeeeeieenn

Datas omoreiimediiamb bt bt

POZnan'

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan KRS 0000483352 | Kapitat zaktadowy: 158.504 500,00 zt
tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydziat VIl Gospodarczy KRS



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Modernizacja instalacji elektrycznej — zaprojektowanie i wykonanie
wymiany zasilania energetycznego komunalnych budynkéw przy
ul. Janickiego 22A w Poznaniu.

TEMAT:

Modernizacja instalacji elektrycznej — zaprojektowanie i wykonanie
wymiany zasilania energetycznego komunalnych budynkéw przy
ul. Janickiego 22A w Poznaniu.

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY

ul. Janickiego 22A w Poznaniu

INWESTOR:

Zarzad Komunalnych Zasoboéw lokalowych Sp. z o.0.

Kod zamowienia wg CPV:

Kod: 71220000-6 Nazwa: Ustugi projektowania architektonicznego
Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia i zakres prac

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany zasilania energetycznego
dla budynkéw mieszkalnych , przebudowa ztgcza ZK , modernizacja rozdzielnic mieszkaniowych,
uzyskanie uzgodnienia z zamawiajacym oraz kompleksowe wykonanie petnego zakresu robét na
podstawie sporzadzonego projektu.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana dla catoéci zadania.
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonaé petny zakres zaprojektowanych prac.
Po zakoniczeniu robot wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.
Podstawowym celem prac projektowych i wykonawstwa robét jest kompleksowa wymiana zasilania
dla budynkow przy ul. Janickiego 22A z uwagi na zty stan techniczny przewodéw WLZ i powodowane
tym faktem liczne awarie zasilania.

1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajace wielko$é obiektu i zakres roboét
budowlanych.

1.1.1 W ramach zamoéwienia wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego i
wykonawstwo robét w zakresie:

A. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb projektowych stanu istniejgcego z uwzglednieniem
udostepnionych zatacznikow,

B. Rozpoznaniem wstepnym tras prowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych,

C. Sporzgdzenie projektu technicznego rozdzielni elektrycznych z uwzglednieniem informagii
udostepnionych przez zamawiajgcego,

D. Sporzadzeniem Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektowym przedtozonym do
akceptacji Zamawiajgcemu,

F. Przed przystgpieniem do prac przedtozy¢ zamawiajacemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatdéw i urzadzen,

G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystapié¢ do prac
remontowych f{j.:

1) uzyskanie wszelkich pozwolen i uzgodnien zwigzanych z wykonaniem zadania;

2) wykonanie przebudowy w ZK;

3) Wykonanie przebudowy uktadu zasilania budynkow zwiazane z wymiang przewodéw WLZ,

4) utozenie dodatkowego uziemienia ,

5) demontaz nawierzchni drogowe;j

6) wykonanie wykopu i utozenie w rurach ochronnych nowego zasilania

7) Demontazu starego zasilania ;

8) Zmodernizowania istniejgcych rozdzielnic w lokalach mieszkalnych i podtaczenie nowego WLZ:
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9) Podtagczenie odbioréw do rozdzielnic,

10) Wykonanie pomiaréw odbiorczych,

11) Odtworzenie struktury scian i malatury po pracach montazowych,
12) Odtworzenie nawierzchni drogowej,

12)Dokumentacja powykonawcza.
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U Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

(1 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) ‘

[ Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie
WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwienn CPV
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

Ul Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2117

[ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

[ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034

I Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126

[ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164

0 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

0 ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”

[ wszystkie pozostate przepisy szczegélne i Normy Polskie, majace zastosowanie i wplyw na
kompletnos¢ i prawidtowo$é wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.
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NORMY

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
PN-HD 60364-4-443:2016-03 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze§¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-54.2011 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Czes¢ 5-54. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskéw urzgdzen i zakonczen przewodow
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbioérki

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen
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